
Схема подключения БУК-2 
 

Внимание: с 01.05.2010 изменилась схема подключения 

Выходы Входы   Электропитание   

11 12 13 14 15 16 17 19 3,5 4,6 3.7 4.8 4.9 21,22 1,N 2,N A,N R,E 

Клапан 
открыт 

Клапан 
закрыт 

СН4 1 
порог 

СН4 2 
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СО 1 
порог 

СО 2 
порог Пожар Общая 

точка 
СН4 1 
порог 

СН4 2 
порог 

СО 1 
порог 

СО 2 
порог Пожар Внешнее 

устройство 

Питание 
газоана-
лизатора 

Питание 
клапана 

Ввод 
электро-
питания 

Защитное 
заземле- 

ние 

 
 


